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DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW
ZAINTERESOWANYCH UDZIALEM
W PRZEDMIOTOWYM POSTEPOWANIU

wPrzebudowa wyposazenia elektroenergetycznego rozdzielni SN oraz Nn
z wymiang transformatorow i wymiang przytgcza kablowego SN”

Znak postepowania: EP-253-7/18
(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jako zamowienie sektorowe)

Zamawiajacy dzialajagc w oparciu o pkt 4.6.4. i pkt 4.6.7. Zasad udzielania zamdwien sektorowych
podprogowych bedacych zatacznikiem do Regulaminu Udzielania Zamodwienn w Spdlce Wodociggi
i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.0. odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

PYTANIE 1: W dokumentacji projektowej Zamawiajacy wskazal wszystkie parametry
szynoprzewodow (mostow szynowych) sugerujacego tylko jednego producenta, dodatkowo pewne
parametry jak np. dot. pola magnetycznego nie sa adekwatne do miejsca zainstalowania mostow
szynowych. Sa wysokie wymagania dla szynoprzewodéw (mostéw szynowych) w aspekcie pola
magnetycznego a dla transformatoréw nie ma ich a sa one w jednym pomieszczeniu przez co owy
parametr jest nie istotny z logicznego punktu widzenia.

Majgc to na uwadze prosz¢ o wskazanie co Zamawiajacy bedzie uwazal za produkt réwnowazny
a dokladniej o wskazanie podstawowych parametréw, ktore beda brane pod uwage przy akceptacji
owych rozwigzan jak np. rodzaj przewodnika (Al lub Cu), ilo§¢ przewodnikéw, prad znamionowy,
napiecie znamionowe, napiecie izolacji, czestotliwo$¢, klasa IP, klasa IK oraz czy Zamawiajacy
dopuszcza szynoprzewody (mosty szynowe) o technologii innej niz kompaktowa.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza szynoprzewody w technologii innej niz ,kanapkowa”. Przy
akceptacji rozwigzan beda brane pod uwage podstawowe parametry szynoprzewodu: rodzaj przewodnika,
ilos¢ przewodnikow, prad znamionowy, napiecie znamionowe, napiecie izolacji, czestotliwosé, klasa IP.
Wymiary obudowy szynoprzewodu oraz emisja pola elektromagnetycznego nie bedzie brana pod uwage
przy wyborze rozwigzania.

PYTANIE 2: W zakresie transformatoréw, czy Zamawiajacy dopuszcza transformatory w technologii
suchej-zywicznej zamiast w technologii olejowej, dowolny kolor RAL a nie jednoznaczny jaki jest
wskazany w dokumentacji projektowej oraz ilos¢ zaczepow (standardowe wykonanie to 5
a w dokumentacji jest 7, jest to rozwigzanie niestandardowe, podnoszgce koszt transformatorow).

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza transformatorow wykonanych w technologii suchej -
zywicznej. Takie rozwiazanie bgdzie uznane za niezgodne z wymogami.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie transformatordw z 5-pozycyjnym, przetacznikiem zaczepdw. Kolor
transformatora nie begdzie brany pod uwage przy wyborze rozwigzania.




PYTANIE 3: Wg. zalgczonego schematu rozdzielni gléwnej, rozdzielnice nalezy wykonaé na bazie szaf
laczonych o stopniu ochrony IP54. Specyfikacja wskazuje stopien ochronmy IP65. Czy Inwestor
potwierdza mozliwo$¢ zastosowania stopnia ochronnosci réwnego minimum IP54.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy potwierdza mozliwos¢ zastosowania rozdzielnicy w obudowie o stopniu
ochronnosci rownego minimum IP54.

PYTANIE 4: Czy Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania alternatywnego i réwnowaznego
rozwigzania dla szynoprzewodu w jego podstawowych parametrach (tj. Prad znamionowy, Liczba
biegunéw, Przewodnik, Stopien ochrony). Wskazywanie szczegélowych danych jak: rodzaj
(technologia kanapkowa), wymiary (130mmx157mm), dodatkowe certyfikaty, moga sugerowaé
wykorzystanie rozwigzan konkretnego producenta, co moze prowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych producentéw.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza szynoprzewody w technologii innej niz ,.kanapkowa”. Przy
akceptacji rozwigzan beda brane pod uwagg podstawowe parametry szynoprzewodu: rodzaj przewodnika,
ilos¢ przewodnikéw, prad znamionowy, napigcie znamionowe, napigcie izolacji, czestotliwosé, klasa IP.
Wymiary obudowy szynoprzewodu oraz emisja pola elektromagnetycznego nie bedzie brana pod uwage przy
wyborze rozwigzania.

Zamawiajacy przesuwa termin skladania ofert na dzien 08.03.2018 r. Godziny pozostaja bez

zmian.

Powyzsza odpowied? i zmiany stanowiq integralng czes¢ SIWZ i wigzg Wykonawcow.
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